
التعرض للإشعاع

:أوجه الاهتمام
ذا قد �شكل تعتمد �عض أجهزة قیاس مستوى السوائل في الخزانات على تقنیة الإشعاع، وه•

.خطراً جسیماً في حال تعرض الأشخاص لهذا الإشعاع
ب إبلاغ ینبغي أن نولي اهتمامًا خاصًا للعلامة الدولیة للتحذیر من الإشعاع، حیث یتوج•

.عرض لهالموظفین والمقاولین بوجود الإشعاع وضرورة توعیتهم �المخاطر المرتبطة �الت
وقع �جب أن �كون هناك فرد مختص في إدارة مصادر ومخاطر الإشعاع متواجدًا في �ل م•

.�ستخدم الإشعاع في عملیاته
عاع قبل �جب أن یتضمن تصر�ح دخول الخزانات خانة تطلب وتأكد فیها عزل مصادر الإش•

.التعرف وتحدید ذلك في هذه الحالةیتمالدخول إلى الخزانات، حیث لم
.عاع نشطةتأكد توفر السبل اللازمة لمنع الدخول إلى الخزانات عندما تحتوي على مصادر إش•

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.
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المصادر المشعة قبل دخول الخزانات) عزل(تأكد من غلق أو إزالة 

:ماذا حدث
أثناء دخول الخزان، تعرض

ث المقاول للإشعاع المنبع
.من جهاز قیاس المستوى 
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